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Abstrak 
Standar akustik dalam sebuah auditorium dapat berdampak 
pada kenyamanan dan tujuan setiap acara yang dilaksanakan. 
Dalam upaya pemenuhan standar sebuah auditorium serbaguna 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi nilai 
parameter akustik di dalam gedung khususnya pada bagian 
penonton di lantai satu. Parameter yang di evaluasi meliputi 
persebaran tingkat tekanan bunyi, persebaran waktu dengung, 
persebaran tingkat kejelasan suara vokal dan suara musik, serta 
persebaran perbandingan sinyal antara telinga kanan dan telinga 
kiri. Dalam penelitian tugas akhir ini, pengujian dilakukan di 
GSN ITS. Pengukuran dilakukan pada lantai satu sebagai 
representasi dari posisi penonton yang duduk dibagian paling 
depan, tengah, belakang, paling dekat dengan tembok, dan 
audiens yang berada di tengah ruangan. Dari hasil pengukuran 
dan analisa didapat bahwa gedung GSN memiliki nilai NC 44.8 – 
51.2. Sementara nilai waktu dengung tertinggi pada bagian tengah 
gedung yaitu 2.73 detik, nilai C80 adalah -4.23 dB hingga 3.30 
dB, nilai D50 sebesar 48.95-52.03% dan nilai IACC berkisar 
antara 0.95-0.98. Berdasarkan nilai tersebut maka gedung GSN 
belum memenuhi standar nilai yang direkomendasikan dan perlu 
dilakukan perbaikan. 
 
Kata kunci : Kenyamanan, Waktu Dengung, Definition, Clarity, 
IACC  
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Abstract 
An acoustic standard in an auditorium can impact on the 
convenience and purpose of each event. In an effort to fulfill the 
standard of a multifunctional auditorium this study aims to find 
out the distribution of acoustic parameter values in the building, 
especially on the part of the audience on the first floor. The 
evaluation parameters include the spread of sound pressure level, 
the dispersion of the reverberation time, the distribution of the 
vocal sound clarity and the sound of music, and the spread of the 
signal ratio between the right ear and the left ear. In this thesis 
research, testing is done in GSN ITS. Measurements are made on 
the first floor as a representation of the viewer's position that sits 
at the front, center, back, closest to the wall, and the audience in 
the center of the room. From result of measurement and analysis 
got that GSN building have value of NC 44.8 - 51.2. While the 
highest buzzing time in the center of the building is 2.73 seconds, 
the value of C80 is -4.23 dB to 3.30 dB, the D50 value of 48.95-
52.03% and the IACC value ranges from 0.95-0.98. Based on 
these values, the GSN building has not met the recommended 
value standard. 
Keywords : Comfortableness, Reveberation time, Definition, 
Clarity, IACC 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah salah satu 
Perguruan Tinggi di Indonesia yang cukup berpengaruh dalam 
kemajuan teknologi Negara Indonesia. Konsekuensinya adalah 
ITS sering dikunjungi oleh Menteri, Walikota, hingga Presiden. 
Kunjungan yang dilakukan bukan hanya untuk mengamati 
keadaan kampus dan berbincang dengan civitas akademik, 
melainkan sering kali diadakan kuliah umum untuk mahasiswa. 
Kuliah umum sering dilakukan dengan tema teknologi dan 
pembangunan bangsa. Dengan tema yang menarik, banyak 
mahsiswa yang ingin mendatangi kuliah umum. Karena 
banyaknya yang mengikuti kuliah umum, maka ruangan yang 
cukup untuk menampung banyak audiens di ITS adalah Gedung 
Graha Sepuluh Nopember (GSN). Namun sayangnya, menurut 
beberapa audiens kondisi akustik di ruang tersebut kurang 
nyaman, terutama kurang jelasnya suara yang didengar. 
Selain sebagai ruang untuk kuliah umum (pidato), sering kali 
pula saat GSN digunakan sebagai ruang untuk kegiatan 
mahasiswa seperti pentas paduan suara, pagelaran teater, seni tari 
dan karawitan. Sepertihalnya pada kegiatan kuliah umum, pada 
pagelaran musik, ketidakjelasan suara musik juga menjadi 
kendala (kurang dapat didengar dengan jelas). Maka dari itu, 
perlu dianalisa dan dievaluasi parameter akustik gedung GSN ini 
agar dapat dilakukan perbaikan kualitas audionya.     
 Identifikasi terhadap parameter akustik yang diinginkan oleh 
pendengar dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap 
parameter akustik objektif medan suara. Berasarkan (Ando, 
1998), dan (Beranek L. L., 1957) terdapat beberapa parameter 
akustik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap 
parameter akustik sebuah ruang, terutama ruang auditorium. 
Parameter objektif tersebut diantaranya adalah waktu dengung, 





adalah dengung ruang. Melalui dengung tersebut dapat 
dikorelasikan kedalam besaran akustik yang diantaranya adalah 
tingkat kejelasan suara.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai 
parameter akustik meliputi waktu dengung, C80, D50, dan IACC 
pada gedung Graha Sepuluh Nopember yang diteliti dan 
kesesuaiannya dengan standart gedung sesuai fungsi dan volume 
gedung.  
1.3 Tujuan Penelitan 
Adapun tujuan dari peneltian Tugas Akhir ini untuk 
mengetahui nilai parameter akustik meliputi persebaran tingkat 
tekanan bunyi, waktu dengung, C80, D50, dan IACC pada 
gedung Graha Sepuluh Nopember yang diteliti dan kesesuaiannya 
dengan standart gedung sesuai fungsi dan volume gedung. 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut:   
1. Bagian gedung yang akan diteliti adalah pada lantai 1. 
2. Rentang frekuensi yang digunakan dalam pengamatan adalah 
satu oktaf meliputi 63Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 
2000 Hz, dan 4000 Hz.  
3. Parameter akustik yang diamati adalah persebaran SPL, 
waktu dengung, D50, C80, dan IACC.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini, tersusun dalam lima 
bab yaitu: Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, 
maksud dan tujuan, perumusan masalah dan manfaat tugas akhir. 
Bab 2: Tinjauan Pustaka, berisi mengenai kajian pustaka yang 
digunakan pada tugas akhir. Bab 3: Metodologi Penelitian, berisi 





dan Pembahasan, berupa hasil data yang diperoleh, serta analisa 
yang dilakukan. Bab 5: Kesimpulan, berisi kesimpulan dari 
penelitian yang telah dilakukan. 
1.6 Manfaat Hasil Penelitian 
Manfaat penelitian ini yaitu dapat mempelajari dan 
mengetahui parameter akustik dan standart yang baik untuk ruang 
sesuai dengan fungsi ruangan. Selain itu, dari hasil penelitian 
yang berupa nilai parameter akustik gedung GSN ini dapat 
digunakan sebagai refrensi untuk perbaikan gedung GSN 














“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Bunyi  
Secara fisis, bunyi adalah penyimpangan tekanan atau 
pergeseran partikel dalam medium elastik seperti udara. Secara 
fisiologis, bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan 
penyimpangan fisis (Doelle, 1972). 
Cepat atau lambatnya getaran ini dihubungkan dengan 
besaran frekuensi yang didefinisikan sebagai jumlah getaran yang 
terjadi dalam satu satuan waktu. Getaran yang terlalu cepat 
ataupun terlalu lambat tidak dapat dideteksi oleh manusia. Bila 
jumlah getaran dihitung perdetik, maka frekuensi dinyatakan 
dalam Hz. Secara teoritis, bunyi yang dapat didengar oleh telinga 
manusia biasanya berkisar pada rentang frekuensi 20 Hz-20 kHz.  
Bunyi pada rentang <20 Hz disebut dengan bunyi infra 
(infrasound) yang muncul sebagai getaran struktur yang dapat 
merangsang ketidaknyamanan pada pendengarnya. Bunyi dengan 
frekuensi >20 Hz disebut sebagai bunyi ultra (ultrasound) yang 
sering dijumpai di dunia industri dan kedokteran. Pada terapan 
akustik yang berhubungan dengan kebisingan, setidaknya 
kecepatan rambat gelombang bunyi di udara v diambil sebesar 







v = kecepatan rambat bunyi m/s 
f = frekuensi bunyi Hz. 
Berdasarkan persamaan 2.1, maka selang panjang gelombang 
bunyi yang dapat didengar (audible sound) adalah antara 17 mm 
hingga 17 meter. Sementara tekanan bunyi berfrekuensi 1000 Hz 





disebut ambang kemampuan didengar (threshold of audibility) 
yaitu tekanan bunyi sebesar 20 μPa (Prasetio, 2003). 
2.2 Tingkat Tekanan Bunyi (SPL) 
Tingkat tekanan bunyi atau sound pressure level adalah skala 
logaritmik dari tekanan bunyi yang diukur relatif terhadap 
tekanan bunyi referensinya. Skala ini bernilai logaritmis karena 
respon telinga terhadap rangsangan tekanan tidaklah linier. 
Menurut (Howard & Angus, 2009), secara matematis dirumuskan 
sebagai berikut 
𝑆𝑃𝐿 =  20 log
𝑃
𝑃𝑟𝑒𝑓 
𝑑𝐵 ············································· (2.2) 
dengan  
SPL: tingkat tekanan bunyi 
P : tekanan suara 
Pref: tekanan suara referensi (2 × 10−12pa) 
2.3 Tingkat Pendengaran (LL) 
Tingkat pendengaran adalah suatu besaran yang menyatakan 
suara yang dihasilkan oleh sebuah sumber yang sampai pada 
penerima. Tingkat pendengaran atau listening level ini dinyatakan 
dalam besaran dBA. Besaran dBA ini menyatakan suatu penilaian 
kepekaan telinga manusia. Nilai tingkat pendengaran ini 






Gambar 2. 1 Karakteristik respon pembobotan oleh Sound Level Meter 
(Everest, 2001) 
Gambar 2.1 menyatakan grafik pembobotan pada alat ukur 
sound level meter. Telah diketahui bahwa respon telinga manusia 
pada berbagai frekuensi dan intensitas bunyi tidak linier. 
Rangkaian pembobot A disesuaikan dengan kontur 40 phon, 
sedangkan rangkaian pembobot B disesuakan dengan kontur 70 
phon. Rangkaian pembobot C hampit flat. Hanya dibawah 
frekuensi 100 Hz dan diatas 5000 Hz terjadi pembelokan dari 
garis datar. Penelitian-penelitian yang dilakukan kemudian 
menunjukkan bahwa rangkaian pembobot A paling menyerupai 
respon telinga manusia pada berbagai intensitas, karena itu 
pengukuran dalam dBA paling sering dilakukan. Dalam banyak 
hal, respon linier dilakukan lewat pembacaan dBC, sedangkan 
dBB sudah hampir tidak pernah lagi digunakan.  
2.4 Noise Criteria 
Noise latar belakang (Background Noise) adalah bunyi di 
sekitar kita yang muncul secara tetap dan stabil pada tingkat 





menonjol. Selain ditentukan oleh tingkat kebisingan (dB), tingkat 
gangguan noise latar belakang juga ditentukan oleh frekuensi 
bunyi yang muncul. Oleh karenanya, kedua faktor itu kemudian 
dipertimbangkan bersama dalam sebuah pengukuran yang disebut 
Noise Criteria (NC). Gambar 2.2 menunjukkan tingkat 
ketenggangan telinga manusia pada bunyi multi frekuensi yang 
menjadi noise latar belakang. Selain itu, dari gambar tersebut 
dapat dipelajari bahwa meski setiap kurva mewakili nilai NC 
tertentu, namun pada frekuensi tinggi secara umum nilai SPL-nya 
rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan bahwa telinga 
manusia lebih nyaman (tidak merasa sakit) mendengar bunyi 
berfrekuensi rendah daripada bunyi berfrekuensi tinggi. Spektrum 
bunyi yang dikeluarkan oleh objek yang menghasilkan noise latar 
belakang idealnya persis seperti tergambar, untuk mencegah 
ketidaknyamanan. Pergeseran bentuk kurva dimungkinkan pada 
posisi sebanyak-bannyaknya lebih tinggi 3 dB pada salah satu 
atau dua frekuensi seperti tercantum asalkan dua sampai empat 







Gambar 2. 2 Kurva Noise Criteria (Beranek L. L., 1957) 
Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 51 Tahun 
1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja, 
nilai NC dan SPL yang dianjurkan untuk suatu bangunan atau 





Tabel 2. 1 Rekomendasi nilai Noise Criteria (NC) untuk fungsi 
tertentu(Keputusan Menteri Tenaga Kerja, 1999) 
Fungsi Bangunan/Ruang 







Ruang konser, opera, studio 
rekam, dan ruang lain dengan 
tingkat akustik sangat kecil 
NC 15 – NC 20 25 s.d 30 
Rumah sakit, dan ruang 
tidur/istirahat pada rumah 
tinggal, apartemen, motel, 
hotel, dan ruang lain untuk 
istirahat/tidur 
NC 20 – NC 30 30 s.d 40 
Auditorium multi fungsi, studio 
radio/televisi, ruang konferensi, 
dan ruang lain dengan tingkat 
akustik yang sangat baik 
NC 20 – NC 30 
 
30 s.d 40 
Kantor, kelas, ruang baca, 
perpustakaan, dan ruang lain 
dengan tingkat akustik yang 
baik 
NC 30 – NC 35 40 s.d 45 
Kantor dengan penggunaan 
ruang bersama, cafetaria, 
tempat olahraga, dan ruang lain 
dengan tingkat akustik cukup 
NC 35 – NC 40 45 s.d 50 
Lobi, koridor, ruang bengkel 
kerja, dan ruang lain yang tidak 
memerlukan tingkat akustik 
yang cermat 
NC 40 – NC 45 50 s.d 55 
Dapur, ruang cuci, garasi 
pabrik, pertokoan 





2.5 Parameter Akustik Ruang  
Untuk mengevaluasi kualitas akustik dari sebuah gedung, 
diperlukan standar dan parameter yang dapat menunjukkan 
sebuah kualitas dari bangunan. Parameter akustik ruang dapat 
didapatkan dari faktor objektif dan subjektif. Parameter subjektif 
adalah parameter yang diperoleh melalui penilaian tidak 
didasarkan pada alat ukur dan bersifat kualitatif. Sedangkan 
parameter objektif adalah parameter akustik yang diperolah 
berdasarkan perhitugan dan pengukuran atau nilai dengan bantuan 
alat ukur. Berikut ini adalah parameter subjektif objektif yang di 
analisa pada penelitian kali ini (Suyatno, 2016).  
2.5.1 Waktu Dengung (RT) 
Salah satu parameter akustik yang paling penting dari sebuah 
ruangan adalah waktu dengung. Dari waktu dengung, didapatkan 
informasi lain mengenai kualitas akustik dari gedung yang sedang 
dianalisa. Waktu Dengung atau Reverberation Time (RT) yang 
diciptakan oleh W.C. Sabine ini adalah waktu yang dibutuhkan 
bagi suara untuk melemah sampai saat melewati batas 60 dB 
setelah sebuah sumber bunyi dimatikan. Menurut Sabine, waktu 
dengung dirumuskan dengan :  
𝑅𝑇60 =  
0.161 𝑉
𝐴
 ················································ (2.3) 
dengan V adalah volume ruangan dengan satuan m3. Sedangkan 
A adalah total absorbsi ruangan dengan satuan meter sabine 
(Everest, 2001). 
Menurut Ando (1988) waktu degung yang efektif untuk 
medan suara dalam suatu ruang dan didasarkan oleh impuls 
respon adalah waktu dengung sub-sekuen (Tsub). Nilai waktu 
dengung sub-sekuen akan berbeda tiap titik. Hal ini dikarenakan 
Tsub dipengaruhi oleh jumlah energi pantulan yang terjadi akibat 






Selain hal-hal tersebut diatas, aspek yang mempengaruhi 
waktu dengung antara lain adalah volume ruang dan banyaknya 
bahan-bahan yang memiliki sifat menyerap atau meredam suara 
dan bahan-bahan yang memantulkan suara (Rossing, 2007). 
 
Gambar 2. 3 Bunyi yang diterima oleh pendengar yang berasal dari 
bunyi langsung dan bunyi pantul (Beranek 1996) 
Berdasarkan pada Gambar 2.3, suara dapat kehilangan 
energinya pada setiap pantulan yang terjadi. Bahan-bahan yang 
bersifat menyerap suara akan sangat membantu untuk 
menghabiskan energi suara lebih cepat, material-material 
penyerap suara tersebut bisa meredam sampai batas tertentu. 
Kayu keras, tembok, dan kaca bukanlah bahan yang cukup bagus 
untuk menyerap suara. Material yang berserat dan berpori jauh 
lebih bagus dalam hal penyerapan suara. Juga kain gorden, karpet 
dan material lunak lainnya bersifat membantu penyerapan suara, 
meskipun belum tentu semua material tersebut adalah cukup 
untuk meredam suara sesuai yang dibutuhkan oleh sebuah 





Waktu dengung yang disarankan untuk masing-masing 
ruangan berbeda-beda tergantung fungsi dan kegunaan dari 
ruangan tersebut. Gambar 2.4 menunjukkan grafik waktu 
dengung ideal yang dapat dimiliki oleh gedung sesuai dengan 
volume ruangan (Ahnert & Schmidt, 2006). 
 
Gambar 2. 4 Standart waktu dengung sebuah ruangan sesuai dengan 
volume ruangan (Ahnert & Schmidt, 2006) 
Berdasarkan pada Gambar 2.4, maka ada hubungan antara 
waktu dengung dan volume dimana waktu dengung sebuah 
ruangan yang memiliki volume ruangan yang besar akan bernilai 
lebih besar dari pada volume ruangan yang kecil. Maka semakin 
besar sebuah ruangan, baiknya waktu dengung yang dimiliki juga 
lebih besar. Hal ini dikarenakan waktu dengung yang rendah pada 
suatu ruangan menyatakan energi dari bunyi pada ruangan cepat 
habis, maka agar bunyi dapat menyebar di ruangan yang besar, 
diperlukan material-material yang dapat memperbesar waktu 





2.5.2 Definition (D50) 
D50 atau kejelasan suara vokal menyatakan suatu tingkat 
kejelasan suara saat suatu bangunan yang difungsikan untuk 
pidato. Dapat dilihat dari Gambar 2.5 yang menggambarkan 
respon impuls pada suatu titik. 
 
Gambar 2. 5 Sinyal Respon Impuls 
D50 merupakan rasio antara energi yang diterima pada 50 
ms pertama dengan total energi yang diterima. Menurut (Gjers, 








 ··················································· (2.4). 
 
Untuk suatu gedung dengan fungsi pidato, maka nilai D50 
minimum yang baik adalah D50 ≥65% agar informasi yang 
disampaikan oleh sumber dapat diterima dengan baik oleh 
pendengar (Ribeirio, 2002). 
2.5.3  Clarity (C80) 
Perbandingan energi yang diterima dalam waktu 80 ms 
pertama dengan energi yang datang setelahnya dapat 
menggambarkan tingkat kejelasan suara musik pada suatu tempat. 
Gambar 2.5 menunjukkan respon impuls yang diterima dalam 
waktu 80ms. 
C80 atau tingkat kejelasan suara musik merupakan fungsi 
logaritmik dari rasio antara energi yang diterima pada 80 ms 





Menurut (Gjers, 2014) nilai tingkat kejelasan suara musik dapat 
dinyatakan dengan :   







 ····································· (2.5)  
 Nilai C80 adalah nilai parameter yang terukur lebih dari 80 
ms, semakin tinggi nilai C80 maka suara akan semakin tidak 
bagus dengan mengacu pada asumsi bahwa suara yang ditangkap 
pendengar dalam percakapan adalah antara 50-80 ms dan suara 
yang datang sesudahnya dianggap suara yang merusak.  Batas ini 
ditujukan untuk kejelasan pada musik  (Asmoro, 2007).  
Nilai Clarity yang direkomendasikan untuk sebuah ruangan 
dengan fungsi musik, nilainya berkisar antara -2 dB -4 dB. 
(Ribeirio, 2002) 
2.5.4 Korelasi Sinyal antar Kedua Telinga (Inter-Aural 
Cross Relation) 
IACC merupakan besaran korelasi selang dari respon akustik 
yang diterima telinga kiri dan kanan. Parameter akustik ini 
menggambarkan perbedaan antara sinyal akustik yang diterima 
oleh telinga kiri dan kanan. IACC juga dapat menggambarkan 
keterarahan sebuah sumber bunyi. IACC bernilai antara -1 hingga 
+1. Nilai -1 menyatakan bahwa kedua sinyal identik dan memiliki 
perbedaan fasa 90°. Sedangkan nilai +1 menyatakan kedua sinyal 
identik. Dan nilai 0 menyatakan kedua sinyal berbeda. Gambar 
2.6 dibawah ini menyatakan pengaruh IACC terhadap posisi 






Gambar 2. 6 Perbedaan LL dalam proses IACC (Suyatno, 2016) 
Besarnya nilai IACC ini juga menyatakan kesan ruang. 
Semakin kecil nilai IACC maka kesan ruang akan semakin besar. 
Maka semakin besar nilai IACC efek stereo ruangan semakin 




BAB III   
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Tahap-tahap Penelitian 
Seperti yang telah disampaikan pada sub-bab 1.3, penelitian  
ini bertujuan untuk mengetahui nilai parameter akustik di gedung 
GSN. Dalam pelaksanaannya, untuk mencari nilai bising latar 
belakang, persebaran tingkat tekanan bunyi di dalam ruangan, 
waktu dengung, C80, D50, dan IACC mengikuti tahapan-tahapan 
seperti pada diagram alir berikut ini. 
 




Pengambilan Data (BN, Distribusi SPL, Distribusi 










3.2 Tahap Observasi Awal 
Pada tahap ini dilakukan pengukuran dimensi dari Graha 
Sepuluh Nopember, pengukuran meliputi luas wilayah bawah, 
panjang sisi-sisi, dan tinggi atap. Dilakukan pula obsevasi posisi 
duduk audiens sehingga untuk pengambilan data selanjutnya 
dapat ditentukan berapa titik yang perlu diamati sebagai 
perwakilan posisi duduk audiens.  
Gedung GSN adalah gedung dengan tiga lantai dengan dasar 
yang berbentuk segienam dan atas membentuk limas. Dengan 
lantai satu yang terdiri dari dua ruangan besar dan empat ruangan 
kecil serta ruang utama dengan atap langsung mengarah ke atas. 
Lantai dua hanya memiliki 5 ruang dengan beberapa bagian 
belakang langsung mengarah ke luar. Dan lantai tiga yang hanya 
berisi kursi audiens. Lebih jelasnya seperti Gambar 3.2 dibawah 
ini.  
 






Gambar 3. 3 Denah Lantai Satu 
Dari Gambar 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa bangunan 
simetris antara kanan dan kiri. Dengan keadaan simetris, maka 
disumsikan keadaan kanan akan sama dengan keadaan kiri. Hal 
ini berakibat pada posisi pengukuran yang dilakukan pada salah 
satu sisi, seperti pada Gambar 3.4. Dalam Gambar 3.4 dapat 






Gambar 3. 4 Jarak antara speaker dengan titik pengamatan dengan 
skala 1:100 
3.3 Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, dilakukan penggambaran dimensi gedung. 
Dilakukan pula perekaman bunyi impuls yang akan digunakan 
saat pengambilan data. Sumber bunyi impuls yang digunakan 
adalah bunyi yang memiliki rentang frekuensi yang lebar dengan 
spektrum yang kurang lebih rata untuk setiap frekuensinya. 
Dalam penelitian kali ini digunakan balon yang diledakkan. 
Diameter balon yang diledakkan kurang lebih sebesar 100 cm. 
Gambar 3.5 dibawah ini menggambarkan titik perekaman dan 
pengukuran tingkat tekanan bunyi oleh sumber balon yang 






Gambar 3. 5 Proses perekaman sumber bunyi impuls 
3.4 Tahap Pengambilan Data 
3.4.1 Pengukuran Bunyi Latar Belakang dan Persebaran SPL 
Dalam Ruangan 
Bunyi Latar Belakang diukur untuk menetukan nilai 
NC gedung. Bunyi latar belakang diukur dengan 
menggunakan mirophone yang dihubungkan dengan 
soundcard. Dengan menggunakan software YMEC yang 
ada di laptop, maka didapatkan nilai bunyi latar belakang 
atau Background Noise (BN). Selain mengukur bagian 
dalam gedung, diukur pula nilai BN pada bagian luar 
gedung dengan jarak 3m dari pintu samping. Diambil titik 
luar dekat pintu samping dikarenakan pintu samping 
adalah pintu yang paling dekat dengan jalan raya.  
Pada pengukuran persebaran SPL, dilakukan dengan 
peralatan yang sama seperti pengambilan data BN, namun 
diberikan bunyi white noise. Dengan sumber yang 
diberikan menggunakan speaker inventaris gedung 
dengan posisi seperti Gambar 3.6 dibawah ini. Dalam 
proses pengambilan data, saat memindah posisi 






Gambar 3. 6 Posisi speaker yang digunakan sebagai sumber bunyi 
Perlu diperhatikan saat pengambilan data BN dan 
SPL, pembobotan yang digunakan pada software adalah 
pembobotan A atau satuan bunyi yang digunakan adalah 
dB A. Hal ini dikarenakan yang dianalisa adalah bunyi 
dengan level pendengaran manusia.  
3.4.2 Pengukuran Waktu Dengung, C80, dan D50 
Untuk mendapatkan data Waktu dengung, C80 dan 
D50, diperlukan bunyi impuls yang sudah direkam. 
Dengan menggunakan software Adobe Audition, 
dilakukan perekaman untuk setiap titik mulai dari bunyi 
diberikan hingga bunyi habis. Dengan masing-masing 
titik diletakkan microphone setinggi 1.2 m.  
3.4.3 Pengukuran IACC  
Tahap pengukuran IACC dilakukan seperti halnya 
tahap pengambilan data waktu dengung dll. Perbedaannya 
adalah pada setiap titik diperlukan dua microphone yang 
berdekatan seperti halnya telinga manusia. Perlu 





pengamatan, microphone satu dan dua berada pada 
chanel yang sama dengan pengaturan stereo.  
3.5 Tahap Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan pertama adalah merata-rata 
data BN dan SPL untuk setiap pengulangannya. Dengan diubah 
menjadi besaran tekanan bunyi, kemudian besaran tersebut dirata-
rata dan kemudian diubah lagi menjadi besaran dBA. Kemudian, 
dilakukan mapping pada software surfer untuk memudahkan 
pengamatan.  
Untuk hasil rekaman pada Adobe Audition, dilakukan 
pengolahan dan kalkulasi data menggunakan software YMEC. 
Setelah dilakukan kalkulasi, maka akan muncul data hasil 
pengolahan dalam Sound Analyzer.  
Setelah semua data telah diolah, dibuat mapping dengan 
menggunakan software Surfer per frekuensi untuk memudahkan 
pengamatan.   
3.6 Tahap Analisa Data 
Tahap analisa data dilakukan dengan mengamati nilai tiap 
parameter per titik pengamatan. Analisis per parameter dilakukan 
tiap frekuensi. Analisa yang dilakukan meliputi analisa penyebab 
nilai parameter di titik pengamatan. Hal-hal yang dapat 
mempengaruhi nilai parameter tiap titiknya. Kemudian 
dibandingan dengan standar yang ada. Apakah nilai dari tiap 
parameter telah memenuhi standart menurut fungsi, misal fungsi 





















BAB IV   
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Background Noise (BN) dan Noise Criteria (NC) 
Gedung GSN adalah sebuah gedung serbaguna yang terletak 
di kawasan Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
tepatnya di Jl. Raya ITS. Gedung ini menghadap kearah barat 
dengan di bagian depan gedung terdapat danau yang memisahkan 
gedung dengan jalan raya. Sedangkan bagian utara gedung adalah 
bagian yang paling dekat dengan jalan raya. Posisi dari GSN yang 
berada di sekitar jalan raya berakibat pada bunyi latar belakang 
gedung. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kebisingan latar 
atau suara alami yang terdengar di gedung yang diamati. Gambar 
4.1 menunjukkan sketsa posisi dari GSN serta nilai BN di luar 
gedung.  
 





Selain melakukan pengukuran di luar gedung, pengukuran 
BN juga dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan nilai bunyi latar belakang dalam gedung dan untuk 
menentukan kekerasan bunyi yang harus dikeluarkan dalam 
pengukuran (evaluasi parameter akustik). Dari pengukuran yang 
dilakukan pada pukul 20.00 WIB, didapatkan data pada Tabel 4.1 
untuk frekuensi 100 Hz dan all frekuensi, serta frekuensi 
pengamatan lainnya pada lampiran A  
Tabel 4. 1 Hasil pengukuran BN pada frekuensi 1000 Hz, All frekuensi 
dan nilai NC tiap titik 
Titik 
BN (dBA) BN (dBA) 
NC 
All 1000 
1 58.39 47.29 46.4 
2 58.13 47.21 49.1 
3 59.79 48.01 51.2 
4 59.07 47.29 45.5 
5 59.66 47.61 45.4 
6 59.11 47.13 46.8 
2i 56.49 45.19 46.4 
3i 56.21 45.18 48.5 
4i 57.28 46.86 45.5 
5i 57.13 46.26 44.8 
6i 58.88 47.21 46.3 
Berdasarkan pada Tabel 4.1 diatas, dapat dilakukan 
pemetaan nilai bunyi latar belakang untuk semua frekuensi 






Gambar 4. 2 Persebaran bunyi latar belakang di dalam gedung 
Dari Gambar 4.2, dapat diamati bahwa nilai bunyi latar 
belakang yang paling tinggi didapatkan pada titik 3. Sedangkan, 
titik 4 yang berada paling dekat dengan pintu, memiliki bunyi 
latar belakang yang satu decibel lebih rendah daripada titik 3. Hal 
ini dapat disebabkan oleh adanya bagian terbuka di lantai dua dan 
lantai 3, sehingga bunyi dari luar bisa masuk ke dalam ruangan. 






Gambar 4. 3 Tampilan samping bagian barat laut gedung yang 
menunjukkan adanya bagian yang mengarah langsung ke luar pada 
lantai 2 dan 3. 
Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat bahwa dominasi bunyi 
yang masuk berasal dari bagian terbuka pada lantai dua dan lantai 
tiga. Dari data yang didapatkan, dapat pula diamati dengan 
memetakan nilai tingkat tekanan bunyinya sehingga didapatkan 
nilai NC di dalam gedung.  
Berdasarkan pada Tabel 4.1 terlihat bahwa nilai NC untuk 
tiap titik pengamatan berkisar antara NC 44.8 – 51.2. Maka dari 
itu, sesuai dengan sub-bab II.3, menurut keputusan Menteri 
Tenaga Kerja NC yang disarankan untuk sebuah auditorium 
multifungsi adalah NC 20- NC 30. Maka nilai kebisingan gedung 





4.2 Analisis Persebaran Tingkat Tekanan Bunyi (SPL) 
Distribusi parameter SPL yang merata menggambarkan 
persebaran bunyi yang merata dalam ruangan. Sebuah ruangan 
yang baik, hendaknya memiliki distribusi tingkat tekanan yang 
bunyi yang merata dengan perbedaan tingkat tekanan bunyi 
antara jarak terjauh dan terdekat tidak lebih dari 3 dB. Untuk 
dapat melakukan evaluasi terhadap distribusi SPL, maka 
diperlukan sumber suara yang memiliki tingkat tekanan bunyi 
minimal memiliki perbedaan 10 dB dengan bunyi latar belakang. 
Dalam penelitian ini, pengukuran distribusi dilakukan dengan 
memberikan bunyi white noise dari speaker yang diletakkan pada 
sisi kanan dan kiri panggung dihasilkan bunyi yang besarnya 
±100 dB. Tabel 4.2 menunjukkan nilai distribusi tingkat tekanan 
bunyi di dalam ruangan. 
Tabel 4. 2 Data hasil pengukuran persebaran tingkat tekanan bunyi pada 




1 58.39 47.29 
2 58.13 47.21 
3 59.79 48.01 
4 59.07 47.29 
5 59.66 47.61 
6 59.11 47.13 
2i 56.49 45.19 
3i 56.21 45.18 
4i 57.28 46.86 
5i 57.13 46.26 






Dari hasil pengukuran seperti tampak pada Tabel 4.2 diatas, 
dapat dilakukan pemetaan distribusi SPL sehingga di dalam 
gedung. Gambar 4.4 menunjukkan persebaran tingkat tekanan 
bunyi didalam gedung.  
 
Gambar 4. 4 Persebaran SPL dalam ruangan untuk all frekuensi 
Dari Gambar 4.4 diatas, dapat diamati pada titik 2 titik 
memiliki tingkat tekanan bunyi tertinggi. Kondisi ini diakibatkan 
oleh jarak dari titik 2 dengan sumber dekat. Selain itu, titik 2 juga 
mendapat bunyi dari bunyi yang terpantul oleh dinding sisi kiri.  
Sedangkan titik 3i memiliki tingkat tekanan bunyi yang paling 
rendah. Hal ini dapat dikarenakan karena pada ini (titik 3i) terjadi 
atenusi bunyi akibat jarak yang ada.  
Berdasarkan data hasil pengukuran, dapat dibuat perbedaan 







Tabel 4. 3 Perbedaan tingkat tekanan bunyi pada titik pengamatan dan 
jaraknya 
Titik Jarak dengan Speaker ∆ SPL 
1 11.75 8.96 
2 9.43 1.31 
3 11.31 6.14 
4 15.01 5.42 
5 15.23 3.82 
6 17.53 6.71 
2i 29.98 5.28 
3i 31.01 5.44 
4i 23.03 3.96 
5i 23.11 5.15 
6i 24.66 5.49 
Berdasarkan pada Tabel 4.3 pada jarak terjauh, nilai 
∆SPLnya masih 5.28 dBA. Hal ini menyatakan bahwa bentuk 
ruangan dan bidang pantul pada ruangan sudah dapat 
menyebarkan tekanan bunyi dengan baik. Dapat dilihat pula pada 
Tabel 4.3 titik 1 dengan jarak 11.75 m memiliki perbedaan 
tingkat tekanan bunyi dengan sumber sebesar 8.96 dBA. Hal ini 
dapat terjadi karena faktor keterarahan speaker. Dimana speaker 
menghadap ke arah audiens dan titik 1 sebagai titik acuan atau 
dapat pula mewakilkan posisi pemateri biasanya berada.  .  
4.3 Analisis Waktu Dengung Tiap Titik Pengamatan (RT) 
Geometri dari gedung GSN dengan volume ruang yang 
sebesar ± 45.000 m3, berakibat pada nilai waktu dengung yang 
besar ditambah dengan nilai penyerapan ruang yang kecil 
(persamaan 2.3). Namun, kondisi ini juga berakibat pada nilai 





Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai waktu dengung 
seperti pada Tabel 4.4. 
Tabel 4. 4 Hasil pengukuran waktu dengung di dalam gedung 
Titik RT (detik) 
All 1000 
1 1.972 4.997 
2 2.06 3.90 
3 2.73 3.34 
4 2.03 3.55 
5 1.88 3.15 
6 2.32 3.62 
2i 2.36 2.91 
3i 1.96 2.83 
4i 2.16 2.96 
5i 2.07 3.30 
6i 2.47 3.57 
Dari hasil pengukuran seperti pada Tabel 4.4 diatas, dapat 
dilakukan juga pemetaan distribusi parameter RT sehingga dapat 
diketahui lebih jelas persebaran waktu dengung di dalam gedung. 
Gambar 4.5 menunjukkan persebaran nilai waktu dengung di 






Gambar 4. 5 Sebaran parameter waktu dengung di dalam gedung. 
Dari Gambar 4.5, dapat diamati bahwa nilai waktu dengung 
paling tinggi berada di titik 3 dengan waktu dengung sebesar 2.73 
detik. Selain titik 3 yang berada di bagian depan waktu dengung 
pada titik pengamatan yang berada di tengan ruangan lebih besar 
dari pada yang berada di samping, hal ini bisa dikarenakan bentuk 
gedung yang simetris. Dari pantulan-pantulan dinding sekitar, 
pantulan balkon lantai 2 juga dapat menyeabkan bunyi memantul 
dan mengumpul di ditengah, namun, untuk titik posisi paling 
belakang, nilai waktu dengung titik 2i yang berada disamping 
lebih tinggi dari pada titik 3i karena titik 2i dekat dengan sisi-sisi 
yang dapat memantulkan bunyi. Sedangkan pantulan bunyi dari 
balkon lantai dua tidak sampai mengenai titik pengamatan 3i. 
Mengacu pada sub-bab 2.5, maka nilai waktu dengung 
gedung ini apabila dibadingkan dengan standart yang 






Gambar 4. 6 Waktu dengung hasil pengukuran berdasarkan volume 
gedung 
Dari Gambar 4.6, dapat diketahui bahwa waktu dengung 
pada gedung berkisar antara 1.88-2.73 detik. Untuk fungsi pidato, 
nilai waktu dengung 2.73 terlalu tinggi, sehingga dapat 
menurunkan tingkat kejelasan suara vocal yang seharusnya 
bernilai 1.6 untuk gedung dengan volume 45.000m3. Untuk fungsi 
musik, nilai 1.88 juga belum memenuhi standart untuk sebuah 
auditorium dengan fungsi musik yang seharusnya memiliki waktu 
dengung 2.2 detik.  
4.4 Analisis Nilai Kejelasan Suara Musik atau Clarity (C80) 
Sebagai ruang auditorium yang salah satu fungsinya untuk 
kegiatan musik, maka nilai kejelasan suara musik menjadi 
parameter yang harus dipenuhi. Clarity didapatkan dari 
perbandingan antara energi suara yang datang pada selang waktu 
0-80 mili detik terhadap energi yang datang setelahnya. Dengan 





pengamatan sehingga didapatkan data pada Tabel IV.4 di bawah 
ini. 




1 1.61 -8.05 
2 3.30 1.87 
3 -0.82 1.28 
4 0.02 -1.07 
5 -0.99 2.96 
6 -2.09 3.04 
2i -2.75 -1.45 
3i -0.77 -0.31 
4i -1.26 -3.72 
5i -2.52 -1.42 
6i -4.23 0.96 
Berdasarkan Tabel 4.5, distribusi tingkat kejelasan suara 






Gambar 4. 7 Persebaran nilai C80 di dalam ruangan 
Menurut sub-bab 2.8, selang nilai C80 yang baik untuk 
sebuah ruangan yang difungsikan sebagai ruang musik adalah 
sekitar lebih dari -2 dB dan tidak lebih dari 4 dB. Karena bunyi 
yang datang setelahnya dianggap merusak. Berdasarakan data 
tabel IV.5 dapat dihitung persebaran nilai parameter C80 seperti 






Gambar 4. 8 Nilai C80 yang memenuhi standar yang direkomendasikan 
untuk all frekuensi 
Pada Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa pada beberapa titik, 
nilai C80 telah memenuhi standart rekomendasi nilai parameter 
C80 sebuah auditorium multifungsi. Dengan nilai parameter yang 
tertera pada Tabel 4. 5, maka titik pengamatan yang memenuhi 
nilai standart rekomendasi pada all frekuensi adalah titik 
2,3,4,5,6,3i, dan 4i. Titik pengamatan yang belum memenuhi 
standart rekomendasi adalah titik 2i, 5i, dan 6i.  
Dapat dilihat pada Gambar 4. 8, titik-titik yang belum 
memenuhi nilai standart yang direkomendasikan bisa dikarenakan 
banyak hal, seperti yang telah dibahas pada sub-bab 4.3, waktu 
dengung yang berada diposisi titik pengamatan yang berada dekat 
dengan tengah gedung lebih tinggi dari yang berada di samping 
geung kecuali untuk titik 2i dan 3i. dari waktu dengung ini 
mempengaruhi kejelasan suara musik yang ada pula. 
Secara keseluruhan, persebaran nilai parameter C80 ini dapat 






Gambar 4. 9 Distribusi nilai parmeter C80 
Dari Gambar 4.9 dapat disimpulkan bahwa parameter C80 di 
dalam ruang didominasi di nilai -2.35 hingga -0.47. Dengan nilai 
rata-rata -1.07± 2.43. hal ini menunjukkan bahwa, ruangan dapat 
dikatakan memiliki tingkat kejelasan suara musik yang kurang 
bagus untuk itu perlu dilakukan perbaikan. 
4.5  Analisis Nilai Kejelasan Suara Vokal atau Definition 
(D50) 
Saat gedung difungsikan untuk ruang speech maka parameter 
yang harus diperhatikan adalah D50. Distribusi parameter tingkat 
kejelasan suara vocal yang merata menggambarkan bahwa 
disetiap tititk tempat duduk audiens, audiens akan mendapatkan 
informasi yang jelas dari pembicara. Kejelasan suara ini 
didapatkan dengan membandingkan energi suara yang datang 
pada waktu 50 mili detik pertama terhadap energi keseluruhan, 
sehingga berupa prosentase. Semakin tinggi nilai D50 ini maka 
semakin bagus pula kualitas kejelasan suara vocal di dalam suatu 






Berdasarkan hasil pengukuran melalui respon impuls ruang, 
diperoleh nilai D50 seperti pada Tabel 4.6 dibawah ini.  




1 48.95 12.75 
2 52.03 58.87 
3 40.27 56.85 
4 24.65 41.38 
5 32.84 65.63 
6 34.85 66.27 
2i 21.81 27.00 
3i 27.47 34.74 
4i 24.76 25.58 
5i 22.88 34.50 
6i 24.46 47.17 
Merujuk pada tabel 4.6, dapat disajikan dalam bentuk 







Gambar 4. 10 Sebaran parameter D50 di dalam gedung 
Dari Gambar 4.10 diatas dapat diamati bahwa nilai kejelasan 
suara vocal paling tinggi berada pada titik pengamatan 2 yang 
berada di depan sumber bunyi. Sedangkan nilai D50 yang paling 
rendah berada pada titik pengamatan 2i. Hal ini dapat disebabkan 
karena banyak hal, misalnya jarak antar sumber dengan titik 
pengamatan 2i yang lebih jauh dari titik 2. Walaupun begitu, titik 
3i yang jaraknya lebih jauh dari titik 2i memiliki nilai tingkat 
kejelasan suara vokal yang lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan 
oleh geometris dari gedung yang pada titik pengamatan 2i 
terdapat bidang pantul yaitu tembok disisi kiri dan belakang yang 
mengakibatkan banyaknya bunyi yang terpantul sehingga 
mengakibatkan gangguan dan bunyi semakin tidak terdengar 
dengan jelas, mengingat nilai waktu dengung dititik 2i memang 
lebih tinggi daripada titik 3i.  
Dengan hasil yang telah disampaikan pada Tabel 4.6, sesuai 
dengan sub-bab 2.6 yang menyatakan bahwa nlai D50 yang 





Dengan membandingkan nilai rekomendasi dan nilai hasil 
pengungukuran, didapatkan grafik pada Gambar 4.11.    
 
Gambar 4. 11 Grafik perbandingan nilai D50 pada gedung terhadap 
nilai minimum D50 yang disarankan 
Gambar 4.11 menyatakan bahwa nilai tingkat kejelasan 
suara vokal pada setiap titik pengamatan tidak ada yang 
mendekati nilai minimum yang direkomendasikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kejelasan suara vokal gedung GSN 
rendah dalam artian audiens tidak dapat menerima informasi 
dengan jelas. 
4.6 Analisis Korelasi Sinyal antar Kedua Telinga atau IACC 
Distribusi nilai korelasi sinyal yang diterima oleh telinga 
kanan dan kiri akan menggambarkan kesan stereo dari bunyi yang 





sumber suara. Dengan menggunakan dua microphone pada setiap 
titiknya, didapatkan data seperti pada Tabel 4.7 berikut ini.  
Tabel 4. 7 Persebaran Parameter IACC 
Titik IACC 
ALL 1000 
1 0.98 0.10 
2 0.95 0.50 
3 0.86 0.34 
4 0.94 0.25 
5 0.93 0.52 
6 0.81 0.20 
2i 0.87 0.28 
3i 0.87 0.15 
4i 0.91 0.13 
5i 0.92 0.09 
6i 0.87 0.12 
Berdasarkan pada Tabel 4.7 diatas, dapat dilakukan 
pemetaan nilai IACC di dalam ruangan seperti pada Gambar 






Gambar 4. 12 Persebaran parameter IACC dalam gedung 
Dari Gambar 4.12 diatas, didapatkan nilai tertinggi berada 
di titik pengamatan 2. Dimana titik berada didepan sumber. Maka 
nilai IACC yang didaptkan sangat mendekati 1. Hal ini 
menyatakan bahwa bunyi terdengar mono dan efek stereo 
ruangan menjadi tidak bagus.  
Sedangkan nilai terendah berada di titik 6 dimana titik 
pengamatan ini terletak di bagian tengah gedung. Namun, nilai 
yang didapatkan juga masih jauh dari nilai 0. Sehingga masih 
jauh dari nilai IACC yang bagus untuk gedung auditorium multi 
fungsi.  
Secara keseluruhan, nilai parameter akustik di GSN belum 
memenuhi standar nilai parameter yang direkomendasikan dan 





















BAB V   
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengukuran, pengamatan, dan analisa, 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut.  
1. Nilai NC hasil pengukuran di NC 44.8 – 51.2. nilai ini 
menunjukkan bahwa bunyi yang harus dikeluarkan sumber 
untuk pengukuran adalah minimal 62 dBA 
2. Nilai Parameter waktu dengung dengan waktu dengung 
berkisar antara 1.88-2.73 detik. Maka secara keseluruhan 
belum memnuhi standar waktu dengung baik untuk fungsi 
pidato maupun fungsi musik. 
3. Nilai C80 berkisar antara -4.23 dB hingga 3.30 dB. Secara 
keseluruan, masih memenuhi standar C80 untuk fungsi musik. 
4. Nilai D50 yang menyatakan kejelasan suara vocal bernilai 
antara 48.95 % hingga 52.03 %. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ruangan tidak memenuhi standar D50 sebagai fungsi 
pidato  
5. Nilai IACC berkisar antar 0.95-0.98 menyatakan bahwa nilai 
IACC masih jauh dari nilai 0 yang mengakibatkan bunyi 
terdengar mono.  
6. Sebagai auditorium multifungsi, gedung GSN belum memnuhi 
standar untuk fungsi pidato maupun fungsi musik.  
5.2 Saran 
Saran untuk penelitian ini yaitu perlu dilakukan studi lebih 
lanjut dan pengamatan lebih rinci mengenai parameter akustik 
pada gedung missal pada bahan bahan pembentuk gedung 
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PERSEBARAN BISING LATAR BELAKANG 
 
Gambar A. 1 Persebaran bising latar belakang pada frekuensi 63 Hz 
 
 








Gambar A. 3 Persebaran bising latar belakang pada frekuensi 250 Hz 
 
 






Gambar A. 5 Persebaran bising latar belakang pada frekuensi 1000 Hz 
 
 






Gambar A. 7 Persebaran bising latar belakang pada frekuensi 4000 Hz 
 
 






PERSEBARAN TINGKAT TEKANAN BUNYI 
 
Gambar B. 1 Persebaran tingkat tekanan bunyi pada frekuensi 63 Hz 
 
 



















Gambar B. 5 Persebaran tingkat tekanan bunyi pada frekuensi 1000 Hz 
 
 






Gambar B. 7 Persebaran tingkat tekanan bunyi pada frekuensi 4000 Hz 
 
 





PERSEBARAN WAKTU DENGUNG 
 
Gambar C. 1 Persebaran parameter waktu dengung pada frekuensi 63 Hz 
 
 






Gambar C. 3 Persebaran parameter waktu dengung pada frekuensi 250 Hz 
 
 






Gambar C. 5 Persebaran parameter waktu dengung pada frekuensi 1000 Hz 
 
 






Gambar C. 7 Persebaran parameter waktu dengung pada frekuensi 4000 Hz 
 
 




PERSEBARAN PARAMETER D50 
 
Gambar D. 1 Persebaran parameter D50 pada frekuensi 63 Hz 
 
 






Gambar D. 3 Persebaran parameter D50 pada frekuensi 250 Hz 
 
 






Gambar D. 5 Persebaran parameter D50 pada frekuensi 1000 Hz 
 
 






Gambar D. 7 Persebaran parameter D50 pada frekuensi 4000 Hz 
 
 






PERSEBARAN PARAMETER C80 
 







































































PERSEBARAN PARAMETER IACC 
 
Gambar F. 1 Persebaran parameter IACC pada  frekuensi 63 Hz 
 
 






Gambar F. 3 Persebaran parameter IACC pada  frekuensi 250 Hz 
 
 






Gambar F. 5 Persebaran parameter IACC pada  frekuensi 1000 Hz 
 
 






Gambar F. 7 Persebaran parameter IACC pada  frekuensi 4000 Hz 
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